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ная окисляемость, коагулянты, коагуляция воды 
 
 
Полоцкий промышленный узел является одним из крупных промышлен-
ных комплексов в Республике Беларусь. В его состав входят следующие пред-
приятия: нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», нефтехимический завод 
«Полимир», Новополоцкая ТЭЦ, завод «Стекловолокно» и др. 
Водоисточником систем промышленного водоснабжения указанных 
предприятий служит р. Западная Двина. Для этого вода из реки проходит пред-
варительную подготовку с целью осветления и обесцвечивания. Одним из эта-
пов предварительной подготовки является коагуляционная обработка с даль-
нейшим осаждением взвеси в горизонтальных отстойниках, осветлителях со 
взвешенным осадком, а также на скорых песчаных фильтрах или контактных 
осветлителях. В качестве основного коагулянта используется сернокислый 
алюминий.  
Согласно данным ежедневных лабораторных анализов лаборатории фильт-
ровальной станции завода «Полимир» речная вода характеризуется по основным 
показателям как маломутная с высокими значениями концентраций по цветности 
и окисляемости. В табл. 1 представлены осредненные значения по многолетним 





































5,6 1,4 18,3 7,8 2,6 138,0 
Зимняя 
межень 
3,5 1,1 18,1 7,5 2,4 118,0 
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Анализ состава воды в реке, с точки зрения ее дальнейшей реагентной 
обработки, показал следующее. 
Взвешенные вещества. Наибольшие концентрации взвешенных веществ 
(до 100 мг/л) приходятся на период половодья, что объясняется поступлением 
наносов с талыми водами с бассейна р. Западная Двина и эрозией донных от-
ложений потоком воды в реке. Уменьшение расхода воды в реке в период лет-
не-осенней межени приводит к снижению концентрации взвеси до 10 мг/л. Па-
водки в этот период, вызванные дождями, приносят в русло Западной Двины 
продукты водной эрозии. 
В ноябре и декабре концентрация взвешенных веществ остается на уров-
не осенней межени и поддерживается за счет поступления в реку наносов с па-
водками, вызванными оттепелями, приводящими к таянию льда и снега на тер-
ритории бассейна реки. В январе и феврале их концентрация минимальная, что 
объясняется уменьшением расхода воды в реке и питанием, в основном, за счёт 
грунтовых вод. 
Окисляемость и цветность. В период весеннего половодья, когда рас-
ходы воды в р. Западная Двина наибольшие за год, значения окисляемости на-
ходятся в пределах 25–30 мгО2/дм3, а цветности – 150–200 град. 
После окончания половодья, в период летне-осенней межени, окисляе-
мость и цветность снижаются, и если отсутствуют дождевые паводки, то окис-
ляемость и цветность принимают минимальные годовые значения – 4–6 мгО2/дм3 
и 50–70 град соответственно.  
Летние и осенние дождевые паводки приводят к резкому увеличению, как 
окисляемости, так и цветности. В этот период окисляемость и цветность при-
нимают максимальные годовые значения – 40–50 мгО2/дм3 и 200–250 град соот-
ветственно. 
В зимнюю межень на значения окисляемости и цветности оказывают 
влияние зимние паводки, вызванные дождевыми осадками или таянием снега, 
которые чаще наблюдаются с ноября по конец января. В период этих паводков 
окисляемость и цветность принимают максимальные значения для зимней ме-
жени – 25–30 мгО2/дм3 и 130–150 град соответственно. Минимальные значения 
окисляемости и цветности наблюдаются в конце марта-начале апреля, перед 
началом весеннего половодья, и составляют 11–14 мгО2/дм3 и 75–100 град соот-
ветственно. 
Водородный показатель (pH). Водородный показатель воды  Западной 
Двины находится в пределах от 7,0 до 8,5, что даёт возможность отнести дан-
ную воду к группе слабощелочной [1]. Максимальные значения pH принимает в 
период летне-осенней межени, характеризующийся наименьшими расходами 
воды. 
Щёлочность общая. Минимальная концентрация щелочности за год, 
до 1 мг-экв/дм3, наблюдается в период половодья за счет разбавления речной 
воды талыми водами, поступающими с водосборного бассейна р. Западная 
Двина. 
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В летне-осеннюю межень, когда расход воды в реке падает, щелочность 
увеличивается до 3–3,5 мг-экв/дм3 и принимает максимальные значения за год. 
Однако дожди, периодически выпадающие в этот период, снижают щелочность 
до 1,5–2 мг-экв/дм3. 
В период зимней межени максимальные значения щелочности находятся 
в пределах 2,5–3 мг-экв/дм3. При зимних паводках, которые наблюдаются 2–3 раза 
за период, щелочность снижается до 1,5 мг-экв/дм3. 
Железо общее. В поверхностных водах железо находится в виде органи-
ческих комплексных соединений или в виде коллоидных и тонкодисперсных 
взвесей [2]. Главными источниками соединений железа в поверхностных водах 
являются процессы вымывания почв, сопровождающиеся их механическим 
разрушением. В связи с этим наибольшие концентрации железа наблюдаются в 
период летне-осенней межени за счёт выпадения дождевых осадков и состав-
ляет 1,4 мг/дм3. Минимальные значения железа общего наблюдаются в период 
зимней межени и составляют 1,1 мг/дм3. 
В процессе взаимодействия с содержащимися в природных водах мине-
ральными и органическими веществами образуются сложные комплексы со-
единений железа [3]. 
Как показал анализ работы водоочистных сооружений промышленных 
предприятий, снижения цветности и окисляемости являются наиболее слож-
ными задачами в процессах обработки воды и в очищенной воде часто не до-
стигаются значения установленных нормативов по этим показателям. 
В связи с этим, в лаборатории водоподготовки Полоцкого государствен-
ного университета проведены экспериментальные исследования по выбору оп-
тимальной дозы [4] и рабочего диапазона двух  типов коагулянтов: сернокис-
лый алюминий (СА) 2-го сорта с массовой долей оксида алюминия 16 % и по-
лиоксихлорид алюминия (ПОХА) АКВА-АУРАТтм10 с массовой долей оксида 
алюминия 10,4% и плотностью 1,26 г/см3. 
Для исследования использовалась вода поверхностного источника – 
р. Западная Двина, отбор которой производился в зимний период на фильтро-
вальной станции завода Полимир. Анализ воды по общим показателям произ-
водился по утвержденным стандартным методикам для природных и питьевых 
вод [5–6]. 
Для определения оптимальных доз реагентов исследуемую воду разли-
вали в пять мерных цилиндров объемом 1000 мл. Смешение осуществляли в те-
чение одной минуты, хлопьеобразование – в течение 15 мин, отстаивание – 
в течение 90 мин, фильтрование производили через фильтр «синяя лента». 
Дозы коагулянтов приняты  в диапазоне 8–18 мг/дм3 (приготовленный раствор 
коагулянта содержит Al2O3 – 0,1 %). Температура воды составила 19 0С. 
Основными показателями определения эффективности коагуляции были 
мутность, цветность и перманганатная окисляемость. Результаты исследования 




















Исходная речная вода 
– 7–7,5 4,94 146,8 14,87 3,4 
Сульфат алюминия 2-го сорта 2 4 3 2( ) 18Al SO H O⋅  (сухое вещество) 
8 6,96 2,28 93,47 13,34 2,8 
10 6,85 1,76 39,47 12,92 2,8 
13 6,85 1,07 34,8 12,78 2,6 
15 6,85 1,04 21,47 12,64 2,6 
18 6,82 1,04 20,13 10,69 2,2 
АКВА-АУРАТ
тм10 2 5( )Al OH Cl , (водный раствор)  
8 7,00 0,73 39,47 10,98 3,3 
10 6,95 0,34 24,13 10,51 3,2 
13 6,88 0,01 12,38 9,58 2,9 
15 6,88 0,01 11,80 9,81 2,8 
18 6,85 0,01 10,47 8,88 2,8 
 
По полученным результатам испытаний построены графические зависи-
мости мутности, цветности, перманганатной окисляемости и щелочности воды 



















































































































Результаты проведенных испытаний двух коагулянтов при очистке воды 
р. Западная Двина показали следующее: 
1. Наиболее эффективным по общим показателям качества очистки яв-
ляется коагулянт АКВА-АУРАТ
тм10. При расчетной дозе 15 мг/дм3 0,1 %-ного 
раствора коагулянта мутность составляет – 0,01 мг/дм3, цветность – 11,8 град, а 
окисляемость – 9,81 мгО/дм3, что примерно в 1,5 раза лучше, чем при коагули-
ровании воды СА. 
2. Наблюдения показали, что при применении ПОХА образующиеся 
хлопья оседают в два раза быстрее, чем при использовании СА. 
3. Оптимальная доза коагулянта СА по результатам пробного коагули-
рования составила 18 мг/дм3 по AL2O3, а ПОХА – 13 мг/дм3, следовательно, 1 т 
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ABOUT THE QUESTION OF COAGULATIVE WATER PROCESSING OF 
THE RIVER WESTERN DVINA 
 
D. P. Komarouski, V. D. Yushchenko, T. M. Moniak, O. N. Orekhvo 
 
In the article the main physical and chemical indicators of water quality in the 
river Western Dvina are considered and data of long-term change of their concentra-
tion within yearly seasons are studied. Results of laboratory researches in relation to 
choice of a coagulant and its optimum dose for the purpose of clarification and de-
colouration of water of the Western Dvina are given. Advantage of polyoxychloride 
of aluminum against aluminum sulfate is noted. 
